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I1	:	GÉNÉRAL	CHAUFFAGE	et	CHAUFFE-EAU
À	disjoncter	impérativement	avant	toute
intervention	sur	le	circuit	de	chauffage	car
aucun	fil	pilote	n'est	coupé	individuellement

I2	:	GÉNÉRAL	CONTINU
(courant	continu)

I3	:	GÉNÉRAL	CUISINE

I4	:	Général	PC	et	lumières
Volets-roulants

I5	:	GÉNÉRAL
MULTIMÉDIA
DOMOTIQUE

vers	le	bornier	de	terre

D1	:	DISJONTEUR	GÉNÉRAL	de	L'INSTALLATION

Arrivée	EDF

Arrivée	terre	bâtiment


